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HENVISNINGER

Eksisterende hovedfordeling
E432.U01

Hovedfordelingsrom
U42

Q19 , 
250A/200A

Q35
160A/125A

Q39
160A/160A

Tekniskkrom
U47

230/400V 80kVA

230/400V 40kVA

230/400V 50kVA

isvannsmaskin
360.02
rom 04

360.03
rom 04

360.04
rom 03

360.05
rom 03

360.06
rom 01

360.07
rom 01

E433.120

BL03-EBT-TFK-T0U-001

BL03-EBT-TFK-T0U-002

BL03-EBT-TFK-T0U-003

3x70 mm2 Cu+J 

3x25 mm2 Cu+J 

3x25 mm2 Cu+J 

4x70 mm2 Cu+J 

4x25 mm2 Cu+J 

4x25 mm2 Cu+J 

4x70 mm2 Cu+J 

4x10 mm2 Cu+J 
4x10 mm2 Cu+J 
4x10 mm2 Cu+J 

4x10 mm2 Cu+J 
4x10 mm2 Cu+J 
4x10 mm2 Cu+J 

Til attumatikk, tørkjølere,lys og stikk
rom 01

4x10 mm2 Cu+J 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. 
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte 
eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Revisjon

Målestokk

TegningsnummerOppdragsnummer

(gjelder A2)

 1 : 1

03

UIO

E-431.00152503574

Forprosjekt BL03 Frederikke -
Oppgradering fasader,
hovedtak og ventilasjonsanlegg
Elkraft-stigeledningskjema

Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent
01 2025-11-04 Forprosjekt KAS NHA
02 2025-05-26 TFK KAS NHA
03 2026-06-25 Tilbudsunderlag KAS GSM


