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Til rømningsvei / Utgang til det fri

Brannalarmsentral
(forslag plassering)

Røykventilasjon -
avtrekk

Nøkkelboks 
(forslag plassering)

Hovedangrepsvei

Dører

E 90-Sa [F90]

EI₂ 30-Sa [B30] EI₂ 30-CSa [B30S]

Alle dører, porter, luker, røykgardiner etc i brannklassifiserte konstruksjoner må være 
klassifisert Sa.

Vinduer

EI 30

Symbolforklaring

EI 30 [B30]

Rømningsvei

Informasjon

Risikoklasse: 5 (forsamlingslokaler) og 2 (teknisk rom, lager, skytebane)
Brannklasse: 1

Heldekkende brannalarmanlegg iht. NS 3960:2019 og NS-EN 54-serien.
Direktevarsling 110.
Ledesystem iht. NS-EN 3926-1:2017
Nødbelysning iht. NS-EN 1838:2013

EL-fordeling i rømningsvei skal utføres som egen branncelle og branntettet i dekker

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med 
brannstrategidokumentet. Den har ikke status som byggetegning.

Brannslange
(forslag plassering)

Branngardin - EI₂ 30-Sa [B30]

Branndekke REI30

Sjakt branntettet i dekket
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