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Yttervegg:
- Kontrolleres, inkl. fuktmåling.

Stålbjelke under betonghulldekke:
- Kontrolleres.

Stålsøyle i yttervegg:
- Kontrolleres.

Stålsøyle i yttervegg:
- Kontrolleres.

Innerveggene har påvist mugg- og 
soppskader.
- Må utbedres! Det anbefales å foreta 
stikkprøvekontroll av innerveggene på 
stedet ved å åpne opp 1-2 meter, og 
gjennomføre utskifting der tilstanden 
tilsier det.

Yttervegg:
- Kontrolleres, inkl. fuktmåling.
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103

104

105

116
Hybel
16,3 m2

115
Hybel
16,3 m2

114
Hybel
16,3 m2

113
Hybel
16,3 m2

112
Hybel
16,3 m2

111
Hybel
16,3 m2

117
Hybel
16,3 m2

118
Hybel
16,3 m2

119
Hybel
16,3 m2

120
Hybel
23,2 m2

121
Felleskjøkken

26,7 m2

115
Hybel
16,3 m2

114
Hybel
16,3 m2

113
Hybel
16,3 m2

112
Hybel
16,3 m2

135
Fellesrom

83,0 m2

130
Hybel
16,3 m2

131
Hybel
23,2 m2

132
Felleskjøkken

26,7 m2

125
Gang
18,9 m2

110
Gang
27,5 m2

101
Trapperom

21,8 m2

102
RWC
4,3 m2

Opplysninger:
Tegningene ble laget etter eksisterende originaltegninger, avvik kan forekomme.
Kontrollmål må tas på stedet før bestilling av nye bygningsdeler!

Tegningsforklaring:
Eks. bygningsdeler er angitt i blått. Bygningsdeler som demonteres og 
gjenbrukes er angitt i grønt. Bygningsdeler som rives er angitt i rødt. 
Bygningsdeler i øvrige farger har status som nye.
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