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Eksisterende

Spillvannsledning
Overvannsledning
Vannledning

ProsjektertTegnforklaring:

Utgående ledning

Spillvannsledning Trykk

Kum / brannkum / sluk

Trekkerør fiber / el.

Kabeltrase
Stikkledning kamerakjøring

Merknader
-Høyder er hentet fra kommunens gemini portal Ny pumpeledningen SPP Ø110 skal tilkobles eksisterende pumpeledning SPP 160. Dette etableres som

en midlertidig løsning frem til neste fase (E02) gjennomføres.
Gemini viser at eksisterende SPP ledning er av materiale PVC i starten, og at det går over til
støpejern. Dette må verifiseres ved graving.

1

Trekkerør DN75

1

Trekkekum

-Plassering av kabelgrøft på tegning er
veiledende. Korrekte avstander og utførelse skal
utføres iht. grøftesnitt og avklares med
kommunens rammeleverandør.

23

Overløpsledning fra ny stasjon føres til Lågen. Høydene i Lågen må verifiseres for å få overløpet
ut på riktig høyde. FKB-data ligger antageligvis for høyt.

2

Eksisterende pumpestasjon tas ut av drift.3

2

Eksisterende kabeltrase til eks PST.4
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