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-Boligsprinkler, NS-INSTA 900-1:2013
Generelt:

-Sidewall sprinklerhoder monteres 100 mm UK tak, maks 150 mm.

-Alle repo i alle trapperom skal sprinkes (Boligsprinkler).

SPRINKLERTYPER BOLIG:

- Side montert sprinklerhode på vegg (Sidewall), DRY-TYPE

(Balkonger)

Viking VK486 eller tilsvarende

Sidewall - TYCO LFII Dry-Type eller tilsvarende

- Side montert sprinklerhode på vegg (Sidewall)

K-faktor = 58 LPM/bar^(1/2)

NB! ØVRIGE ER TEKSTET MED V1 OG SKAL HA FØLGENDE

EGENSKAPER:

Viking VK460 eller tilsvarende
K-faktor = 84 LPM/bar^(1/2)

Quick repsons

Temperaturgense vanlig, 55-77 grader C.

K-faktor = 63 LPM/bar^(1/2)

Quick repsons

Temperaturgense vanlig, 55-77 grader C.

Quick repsons

Temperaturgense vanlig, 55-77 grader C.
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