MERKNADER:

Branntegningen er ikke en arbeidstegning, men et vedlegg til rapport
10274380-01-RIBr-RAP-001, som har forrang.

Tegning og plassering av symboler er basert pa tidligere branntegning
"Som bygget" fra COWI datert 11.04.2018 og er ikke kontrollert. Krav til
dekning for slokkeutstyr mé ivaretas i ny planlgsning.

Maks personantall: 60

Risikoklasse: 2
Brannklasse: 1
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Dagsenfer funksjonshemmede og frivilligshefssenfral

Hallagerbakken 26, 1256 Oslo
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Detaljpros jekt

Hallagerbakken 26
1. Underefasje
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